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№ 21-П  от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года 
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ» 
Главный врач федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения 
«Ценрр г^рцены и эпидемиологии 

венской области» 
Е.Г. Майорова

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№ 6946 от «19» июня 2023 года 

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «Монастырщинские коммунальные системы».
Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. 
Советская, д. 45.
Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. 
Советская, д. 45.

(район, улица, дом)
Основание для проведения экспертизы: Согласно заявке, вх. № 67-20/698-2023 от 
02.02.2023г.
Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 6946 от 13.06.2023г.
Установлено:
Дата проведения инспекции: 19.06.2023 года.
Объект инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

Проба холодной питьевой воды исследована по микробиологическим (общее 
микробное число, обобщенные колиформные бактерии, E.coli) показателям.

По исследованным показателям проба холодной питьевой воды соответствует 
гигиеническим нормативам.

Заключение:
Качество холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки МУП 

«Монастырщинские коммунальные системы», расположенной по адресу: Смоленская область, 
Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Революционная, д. 22, по исследованным 
микробиологическим показателям соответствует государственным санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013телефон: (4812) 38-42-04;
т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: sannadzorsm(ajrnail.ru 

РеквизитыЮКПО 75415569, ОГРН 1056758325766;ИНН/КПП 6730056159/673001001 
Адрес местонахождения:г.Смоленск, Тульский пер., д. 12, г.Смоленск, ул.Тенишевой, д. 26

Уникальный номер записи об аккредитации УТВЕРЖДАЮ:
в реестре аккредитованных лиц И.о. Заместитель р\ коиодтели 1IJI11.
№ РОСС RU.0001.510109 Заведуюидай'<Гшелом приема проб

______/ < _______ Я.В. Евсикова
13.06.2023

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6946 ОТ 13.06.2023
' i f  А

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): М У П  "М о н ас т ы р щ и н ск и е  к о м м \ ri.i и.нме сне ю н , i

2. Юридический адрес: С м о л ен ск ая  область , М о н а сты р щ и н ск и й  район, п. М о н асты р щ и н а .  jffi'. Советская , i. 45 
Ф актический  адрес: С м о л ен ск ая  область , М он асты р щ и н ск и й  район, п. М о н асты рщ и н а ,  ул. Советская , д. 45

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая ц ентрали зован н ого  в одосн абж ени я  (водоразборная  колонка)

4. Место отбора: М У П  "М о н аст ы р щ и н ск и е  ком м ун альны е  системы ", В одоразборная  колонка по адресу: 
С моленская  о бласть  п. М о н асты р щ и н а ,  ул. Револю ционная ,  д. 22

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 05.06 .2023  10:45

Ф.И.О., должность: В и н окурова  В. А., п ом ощ н ик  врача эпи дем иол ога

Условия доставки: собл ю ден ы

Дата и время доставки в ПЛЦ: 05.06 .2023  13:00

П роба отобрана  в со ответстви и  с Г О С Т  Р 59024-2020  "В ода .О бщ ие требован ия  к о тбо ру  проб".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: П роизво дственн ы й  контроль, заявка  №  67-20 /698-2023  от  02.02.2023 
У словия  хранения: со бл ю ден ы
Условия тран спор ти ро вки :  автотран сп орт ,  в терм о к он тей н ере  при т ем п ер ату ре  +5°  С 
Вес (объем ) пробы: 0,5 л 
Упаковка: стерильная  стеклянная
Проба отобрана  в присутствии  слесаря  Ш уп рякова  А.Н.

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их опенку:
табл. 3.5 С анП н Н  1.2.3685-21 "Г иги ени чески е  нормативы  и требования  к о бесп еч ен и ю  безопасности  и (или) 

безвредности  для человека ф акторов  среды обитания"

8. К"од образца (пробы): 2.23.6946 1/1

9. ИД на методы исследовании, подготовку проб:
Г О С Т  31955 .1-2013 ,  кром е  п.8.4 Вода питьевая. О бн ар уж ен и е  и к оличествен ны й  у чет  Escherichia  c o l i и 

к олиф орм н ы х бактерий . Часть  1. М етод  м ем бран ной  ф ильтрации  
М У К  4 .2 .1 0 18 - 0 1 С а н и т а р н о-м и кро б и ол оги ческ и й  анализ питьевой  воды
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ н/н
1 (аимепование, 

тип
Заводской номер

11омер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

I рЫ-метр, Э ксперт 2421 34127-07 С -В Ч /0  1 -07
20 22 /167404767  от 

01 .07.2022

30.06.2023

2 Весы лабор ато рн ы е  электронны е 
неавтом атического  дей ствия  В Л Т Э - 
210С

К07-017 69452-17 С -В Ч /12-04-  
202 3 /2 39 67 03 52  от 

12.04.2023

1 1.04.2024

I I .  Условии проведении испытаний: У словия  проведения испы таний со ответств у ю т  н о рм ативн ы м  требованиям

12. Место осуществления деятельности: 214013 , Россия, С м оленская  область, г. С м о л енск ,  переулок  Тульский , д  12, 
литера  А

13. Результаты испытаний

№ №
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 05.06.2023 13:10 

Регистрационный номер пробы в журнале 6946 
дата начала испытаний 05.06.2023 13:10 дата выдачи результата 07.06.2023 16:08

1 Е. coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013. кроме 
п.8.4

2 Обобщенные колиформиые 
бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие М УК 4.2.1018-01

3 Общее микробное число КОЕ/смЗ 18 не более 50 М У К  4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: С ергеева  И. В., оп ератор

конец протокола испытаний №  6946 от 13.06.2023
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УТВЕРЖДЕНО  
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года 
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ» 
Главный врач федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения 
«Центр гимены и эпидемиологии 

У ft Смоленской области» 
Е.Г. Майорова

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№ 6947 от «19» июня 2023 года 

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «Монастырщинские коммунальные системы».
Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. 
Советская, д. 45.
Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. 
Советская, д. 45.

(район, улица, дом)
Основание для проведения экспертизы: Согласно заявке, вх. № 67-20/698-2023 от 
02.02.2023г.
Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 6947 от 13.06.2023г.
Установлено:
Дата проведения инспекции: 19.06.2023 года.
Объект инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

Проба холодной питьевой воды исследована по микробиологическим (общее 
микробное число, обобщенные колиформные бактерии, E.coli) показателям.

По исследованным показателям проба холодной питьевой воды соответствует 
гигиеническим нормативам.

Заключение:
Качество холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки МУП 

«Монастырщинские коммунальные системы», расположенной по адресу: Смоленская область, 
Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Юбилейная, д. 27, по исследованным 
микробиологическим показателям соответствует государственным санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям.
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Ответственные исполнители
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Гоголина А.Е., врач 
по общей гигиене

(подпись)
Алекса В.М., заведующий
санитарно-гигиеническим

отделом



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 21401 Зтелефон: (4812) 38-42-04;
т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: sannadzorsm@mail.ru 

Реквизиты:ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766;ИНН/КПП 6730056159/673001001 
Адрес местонахождениям.Смоленск, Тульский пер., д. 12, г.Смоленск, ул.Тенишевой, д. 26

Уникальный номер записи об аккредитации УТВЕРЖДАЮ:
в реестре аккредитованных лиц И.о. Замести'гёля)руководителя ИЛЦ.
№ РОСС RU.0001.510109 Заведующий-Отделом приема проб

_ Я.В. Евсикова
13.06.2023

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6947 ОТ 13.06.2023

1. Наименование предприятии, организации (заявитель): М У П  " М о н а с т ы р щ ш ские к о м м ун ал ьн ы ?  системы"

2. Ю ридический адрес: С м о л енск ая  область . М о н асты рщ и н ск и й  район, п. М онасТ ы рш ив», -ул. Советская , д. 45 
Ф актический  адрес: С м ол енск ая  область, М он асты р щ ин ск ий  район, п. М о н асты ри ш н а ,  ул. Советская , д. 45

3. Наименование обрата (пробы): Вода питьевая централи зован н ого  в одоснабж ения  (водоразборная  колонка)

4. Место отбора: М У П  "М о н ас т ы р щ и н ск и е  к ом м ун альны е си стем ы " ,  В одоразборная  колонка по адресу: 
Смоленская  область ,  п. М он асты р щ н н а ,  ул. Ю билейная ,  д. 27

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 05.06.2023 I 1:00
Ф.И.О., должность: В ин окурова  В. А., п ом ощ н ик  врача эпи дем иол ога

Условия доставки: собл ю ден ы

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.06 .2023  13:00

Проба отобрана в со ответстви и  с Г О С Т  Р 59024-2020  "В ода .О бщ ие требования  к о т б о р у  проб".

6. Дополнительные сведения:
Цель и сследований, основание: П роизводственн ы й  контроль, заявка  №  67-20 /698-2023  от  02.02.2023 
Условия хранения: собл ю ден ы
Условия тран спор ти ро вки :  автотран сп орт ,  в терм о кон тей н ер е  при тем п ератур е  +5°  С 
Вес (объем ) пробы: 0,5 л 
Упаковка: стерильная  стеклянная
Проба отобрана в присутствии  слесаря  Ш упрякова  А.Н.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
табл. 3.5 С анП и Н  1.2.3685-21 "Гиги ени чески е  нормативы  и требования  к о бесп еч ени ю  безопасности  и (или) 

безвредности  для человека  ф акторов  среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2.23.6947 1/1

9. НД па методы исследований, подготовку проб:
Г О С Т  3 1955.1-2013, кром е п .8.4 Вода питьевая. О б н ару ж ен и е  и к оличественны й учет  Escherichia coli и 

колиф орм н ы х бактерий. Часть  I. М ето д  м ем бранной  ф ильтрации  
М У К  4.2.1018-01 С ан и тар н о -м и кр об и о л о ги ческ и й  анализ питьевой воды
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/
10. Средства измерений, испытательное оборудовиние:__________ __________________ ________________________ ____________ *

№ п/п Наименование,
тип

Заводской номер Номер в 
Г осрееетре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 рН -метр, Э ксперт 2421 34127-07 С -В Ч /0  1-07
202 2 /16 74 04 76 7  от 

01 .07.2022

30.06.2023

2 Весы лабор атор н ы е  электронны е 
н еавтоматического  дей ствия  В Л Т Э - 
2 ЮС

К 0 7 - 0 17 69452-17 С -В Ч /12-04-  
20 23 /239670352  от 

12.04.2023

1 1.04.2024

11. Условия проведения испытаний: У словия  проведения  испы таний со ответств у ю т  нор м ативн ы м  требованиям

12. Место осуществления деятельности: 214013 , Россия, С моленская  область , г. С м о л енск ,  переулок  Тульский, д  12, 
л и тера  А

13. Результаты испытаний

№ №
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 05.06.2023 13:10 

Регистрационный номер пробы в журнале 6947 
дата начала испытаний 05.06.2023 13:10 дата выдачи результата 07.06.2023 16:08

1 Е. coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013. кроме 
п.8.4

2 Обобщенные колиформные 
бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие М УК 4.2.1018-01

3 Общее микробное число КОЕ/смЗ 15 не более 50 М УК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: С ергеева  И. В., оператор

конец протокола испытаний №  6947 от 13.06.2023

Протокол №  6947 распечатан 13.06.2023 стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Смоленской области» 
№ 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года 
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ» 
Главный врач федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения 
для. «Центр ги/j [ены и эпидемиологии 

/ . '  д С м о л ё н с к о й  области» 
^  V - ' 1 Е.Г. Майорова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№ 6948 от «19» июня 2023 года 

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «Монастырщинские коммунальные системы».
Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. 
Советская, д. 45.
Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. 
Советская, д. 45.

(район, улица, дом)
Основание для проведения экспертизы: Согласно заявке, вх. № 67-20/698-2023 от 
02.02.2023г.
Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 6948 от 13.06.2023г.
Установлено:
Дата проведения инспекции: 19.06.2023 года.
Объект инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

Проба холодной питьевой воды исследована по микробиологическим (общее 
микробное число, обобщенные колиформные бактерии, E.coli) показателям.

По исследованным показателям проба холодной питьевой воды соответствует 
гигиеническим нормативам.

Заключение:
Качество холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки МУП 

«Монастырщинские коммунальные системы», расположенной по адресу: Смоленская область, 
Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. 2-я Северная, д. 8, по исследованным 
микробиологическим показателям соответствует государственным санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
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эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственные исполнители
(подпись)

Гоголина А.Е., врач 
по общей гигиене

(подпись)
Алекса В.М., заведующий
санитарно-гигиеническим

отделом



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013телефон: (4812) 38-42-04;
т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: sannadzorsm@mail.ru 

Реквизиты:ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766;ИНН/КПП 6730056159/673001001 
Адрес местонахождениях.Смоленск. Тульский пер., д. 12, г.Смоленск, ул.Тепишевой, д. 26

Уникальный номер записи об аккредитации УТВЕРЖДАЮ:
в реестре аккредитованных лиц И.о. Заместителя руководителя ИЛЦ.
№ РОСС RU.0001.510109 Заведующий"отделом приема проб

_____ /тЬ________ Я.В. Евсикова
13.06.2023

П РОТО КОЛ J 5H i Для 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ докумеето ;

№ 6 9 4 8  ОТ 13.06.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): М У П  "М о н асты р щ и н ск и е  ком м ун альны е  системы"

2. Юридический адрес: С м ол енск ая  область , М он асты р щ и н ск и й  район, п. М о н асты рщ и н а ,  ул. Советская , д. 45 
Ф актический  адрес: С м оленская  область , М о н асты р щ ин ск ий  район, п. М он асты р щ и н а ,  ул. Советская , д. 45

J .  Наименование обрата (пробы): Вода питьевая ц ентрали зован н ого  в одоснабж ения  (водоразборная  колонка)

4. Место отбора: М У П  "М о н ас т ы р щ и н с к и е  к ом м ун альны е си стем ы " , С м оленская  область, М он асты рщ ин ск ий  
район, п. М о н асты рщ ин а , ул. С оветская , д. 45, В одоразборная  колонка п. М он асты рщ ин а , ул. 2-я С еверная , д. 8

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 05 .06 .2023  1 1:20

Ф.И.О., должность: В ин о к ур ова  В. А., п ом ощ ник  врача эпи дем иолога

Условия доставки: собл ю ден ы

Дата н время доставки в 1+ЛЦ: 05 .06.2023 13:00

Проба отобрана  в соответстви и  с Г О С Т  Р 59024-2020  "В ода .О бщ ие требован ия  к о тбо ру  проб".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: П ро изво дственн ы й  контроль, заявка  №  67-20 /698-2023  от 02.02.2023 
Условия хранения: собл ю ден ы
Условия тр ан спор ти р овки :  автотран сп орт ,  в тер м о ко н тей н ер е  при тем п ератур е  +5° С 
Вес (объем ) пробы: 0,5 л 
Упаковка: стерильная  стеклянная
Проба отобрана в присутствии  слесаря  Ш упрякова  А.П.

7. ПД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их опенку:
табл. 3.5 С анП и Н  1.2.3685-21 "Гиги ени чески е  нормативы  и тр ебован ия  к о бесп еч ен и ю  безопасности  и (или) 

безвредности  для человека  ф акторов  среды обитания"

8. Код о б р а т а  (пробы): 2 .23 .6948  1/1

9. МД на методы исследований, подготовку проб:
Г О С Т  31955 .1-2013 .  кром е  п.8.4 Вода питьевая. О б н ар уж ен и е  и к оличествен ны й  учет  Escherichia coli и 

колиф орм ны х бактерий. Часть  1. М ето д  м ем бранной  ф ильтрации  
М У К  4 .2 .10 18 - 0 1 С а н и тар н о -м и кр об и о л о ги ческ и й  анализ  питьевой  воды

Протокол №  6948 распечатан 13.06.2023 стр. I из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящим протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ11
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:__________ __________________ ________________________ ______________

№ ii/ ii
Наименование,

тип Заводской номер
Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 рН -метр, Э ксперт 2421 34127-07 С - В Ч /0 1 -07
2 0 2 2 /1 67 40 47 67  от 

01 .07.2022

30.06.2023

2 Весы лабо рато рн ы е  электронны е 
н еавтоматического  действия  В Л Т Э - 
210С

К07-017 69452-17 С-В Ч / 12 -0 4 
2023 /239 67 03 52  от 

12.04.2023

1 1.04.2024

11. Условия проведения испытаний: У словия  проведения испы таний  со о тветств ую т  н орм ативн ы м  требованиям

12. Место осуществления деятельности: 214013 , Россия, С м оленская  область , г. С м о л енск ,  переулок  Тульский, д  12, 
л и тера  А

13. Результаты испытаний

М »  
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Резул ьтаты 
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 05.06.2023 13:10 

Регистрационный номер пробы в журнале 6948 
дата начала испытаний 05.06.2023 13:10 дата выдачи результата 07.06.2023 16:08

1 Е. coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013, кроме 
п.8.4

2 Обобщенные колиформные 
бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие М УК 4.2.1018-01

3 Общее микробное число КОЕ/смЗ 19 не более 50 М УК  4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: С ергеева  И. В., оп ератор

конец протокола испытаний №  6948 от 13.06.2023
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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