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Заявитель: МУП «Монастырщинские коммунальные системы».
Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, у 
Советская, д. 45.
Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, у 
Советская, д. 45.

(район, улица, дом)
Основание для проведения экспертизы: Согласно заявке, вх. № 67-20/698-2023 < 
02.02.2023г.
Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Цен' 
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 6945 от 13.06.2023г.
Установлено:
Дата проведения инспекции: 19.06.2023 года.
Объект инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

Проба холодной питьевой воды исследована по органолептическим (запах, привку 
цветность, мутность (по формазину), обобщенным (водородный показатель (pH), общ; 
минерализация (сухой остаток), жесткость общая, окисляемость перманганатна? 
микробиологическим (общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, Е.со 
показателям, содержанию неорганических (аммиак, полифосфаты, нитриты, нитрат] 
сульфаты, хлориды, фториды, алюминий, марганец, железо, медь, цинк, кальций, магни 
веществ.

В исследованной пробе холодной питьевой воды мутность (по формазину) - 13,8+2 
ЕМФ при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ, содержание аммиака -  2,1+0,4 мг/д! 
при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дм3, жесткость общая -  7,2+1,1 мг-экв/дм3 щ 
гигиеническом нормативе не более 7 мг-экв/дм3, содержание железа превышает гигиеничесю 
норматив в 5,7 раза, содержание кальция составляет 95,4+6,2 мг/дм3 (не нормируется).
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ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Экспертное заключение

По остальным исследованным показателям проба холодной питьевой вод 
соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:
Качество холодной питьевой воды, отобранной из артезианской скважины МУ 

«Монастырщинские коммунальные системы», расположенной по адресу: Смоленская облает 
Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Школьная, по исследованны 
органолептическим (мутность (по формазину) показателям, содержанию неорганически 
веществ (аммиак, железо) не соответствует государственным санитарно-эпидемиологически 
правилам и нормативам: раздел III, таблица 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеничен  
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человеь 
факторов среды обитания», раздел IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарш 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздух 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещени: 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактически: 
мероприятий».

По остальным исследованным показателям качество воды соответствует требования! 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарн 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздух 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещени 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактически 
мероприятий».

Гоголина А.Е., вра 
по общей гигиен

Алекса В.М., заведуюпц 
санитарно-гигиенически 

отделе
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013телефон: (4812) 38-42-04;
т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: sannadzorsm@mail.ru 

Реквизиты:ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766;ИНН/КПП 6730056159/673001001 
Адрес местонахождения:г.Смоленск, Тульский пер., д .12, г.Смоленск, ул.Тенишевой, д. 26

Уникальный номер записи об аккредитации УТВЕРЖДАЮ:
в реестре аккредитованных лиц И.о. ЗамесрГгеЗм)руководителя ИЛЦ.
№ РОСС RU.0001.510109 Заведуюпжй^5тделом приема проб

Я.В. Евсикова
13.06.2023.'

П РО Т О К С Ж Ж  
ЛАБОРАТОРНЫХ И “

№ 6 9 4 5  ОТ 13.

1. Н аименование предп риятия, организации (заявитель): М У П  "М он асты рщ и и ск и е  ком м ун альны е систем ы " 
 -——— --------------------------------------------------------
2. Ю ридический адрес: С м ол ен ская  область , М он асты рщ и н ски й  район , п ^ м Ш Ж т ы р щ и н а , ул. С оветская , д. 45 

Ф акти чески й  адрес: С м ол ен ск ая  область , М он асты рщ ин ский  район , п. М он асты рщ и н а, ул. С оветская , д. 45

3. Н аименование образца (пробы ): В ода подзем ного  и сточн ика ц ен трал и зован н ого  водоснабж ения

4. Место отбора: М У П  "М он асты рщ и и ск и е  ком м ун альны е си стем ы ", С м олен ская  область , М онасты рщ инск 
район , п. М он асты рщ и н а, ул. С оветская , д. 45, А ртези ан ская  скваж и н а п. М он асты рщ и н а, ул. Ш кольная

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 05 .06 .2023  10:30

Ф .И.О., долж ность: В и н ок урова  В. А ., п ом ощ н ик врача эп и дем и ол ога

Условия доставки: соблю ден ы

Дата и время доставки  в ИЛЦ: 05 .06 .2023  13:00

П роба отобран а в соответстви и  с Г О С Т  Р 59024-2020  "В ода.О бщ ие требован ия  к о тб о р у  проб".

6. Д ополнительны е сведения:
Ц ель и сследован и й , осн ован и е: П роизводственн ы й  контроль, заявка №  67 -20 /698 -2023  от  02.02.2023 
У словия хран ени я: соблю ден ы
У словия тр ан сп о р ти р о вк и : автотран сп орт , в терм окон тей н ере  при тем п ературе  + 5° С 
Вес (об ъем ) пробы : 3.5 л
У паковка: стери льн ая  стекл ян н ая , стекло+ п ласти к  
П роба отобран а в п ри сутстви и  слесаря  Ш уп рякова А .Н .

7. НД, регламентирую щ ие объем лабораторны х испы таний и их оценку:
табд. 3 .3 , табл . 3 .13 , табл . 3.5 С анП иН  1.2.3685-21 "Г и ги ен и чески е норм ативы  и требован ия  к обеспечен  

безопасн ости  и (и ли) б езвр ед н о сти  для чел овека  ф акторов  среды  обитания"

8. Код образца (пробы ): 2 .1 .23 .6945  1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
Г О С Т  18164-72 п .3.1 В ода п итьевая. М етод  оп ределен ия  содерж ан ия  сухого  остатка  

ГО С Т 18165 - 2014 п.6 м етод  Б В ода. М етоды  оп редел ен и я  содерж ан ия  алю м ин и я.
Г О С Т  18309 - 2014  п .5 м етод  А В ода. М етоды  оп ределен ия  ф осф орсод ерж ащ и х  вещ еств.
Г О С Т  3 1868 - 2012 п.5 м етод  Б В ода. М етоды  оп ределен ия цветности
Г О С Т  31940 - 2012 п .6 м етод  3 В ода питьевая. М етоды  оп ределен ия содерж ан и я  сульф атов
Г О С Т  31954 - 2012 п.4 м етод  А В ода питьевая. М етоды  оп ределен ия ж ёсткости
Г О С Т  31955 .1 -2013 , кром е п .8.4 В ода питьевая. О бн аруж ен и е и количествен ны й  учет  E scherich ia  coli и
колиф орм н ы х бактери й . Ч асть  1. М етод м ем бран ной  ф ильтрац ии
Г О С Т  33045 - 2014  п .5 м етод  А В ода. М етоды  оп ределен и я  азотсод ерж ащ и х  вещ еств
Г О С Т  33045 - 2014 п.6 м етод  Б В ода. М етоды  оп ределен ия  азотсод ерж ащ и х  вещ еств
Г О С Т  33045 - 2014  п .9 м етод  Д  В ода. М етоды  оп ределен ия азотсод ерж ащ и х  вещ еств
Г О С Т  4011 - 72 п.2 В ода п итьевая. М етоды  изм ерения м ассовой  конц ен траци и  общ его  ж елеза
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Г О С Т  4245 - 72 п.2 В ода питьевая. М етоды  оп ределен ия  содерж ан ия хлоридов
Г О С Т  4386 - 89 п.З В ода питьевая. М етоды  оп ределен ия  м ассовой  конц ен траци и  ф торидов.
Г О С Т  Р 55684 - 2013 (И С О  8467 :1993) сп особ  Б В ода питьевая. М етод  оп редел ен и я  п ерм ан ган атной  окисляемос 
Г О С Т  Р 57164 - 2016 В ода питьевая. М етоды  оп ределен ия  запаха, вкуса и м утности .
М У К  4 .2 .10 1 8 -0 1 С ан и тарн о-м и кроб и ол оги чески й  ан али з п итьевой  воды
П Н Д  Ф 14.1:2 :3 :4 .121-97 М етодика вы п олнен ия  и зм ерен ий  pH  в водах  п отен ц и ом етри ч ески м  методом
П Н Д Ф 14.1:2 :4 .137-98 М етод и ка вы п олнен ия  и зм ерен ий  м ассовы х  конц ен траци й  м агн ия, кальция и стронция в
п итьевы х, п ри род н ы х водах  м етодом  атом н о-аб сорбц ион ной  сп ектром етри и
П Н Д  Ф  14.1 :2 :4 .139-98 М етодика и зм ерений  м ассовы х  конц ен траци й  кобальта, никеля, м еди, цинка, хрома, 
м арганца, ж елеза, серебра, кадм ия и сви н ц а в пробах питьевы х, п риродны х и сточн ы х  вод м етодом  атом н о­
абсорбци он ной  сп ектром етри и
РД  52 .24 .403-2018  М ассовая конц ен траци я ионов кальци я в водах. М етод и ка и зм ерен ий  ти три м етри чески м  мете 
с трилоном  Б

10. Средства измерений, испы тательное оборудование:

№ и/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действи

1 рН -м етр  - ан али затор  воды  р Н 2 1 1 811072 20378-00 С -В Ч /30 -09 - 
2022 /189657263  от 

30 .09 .2022

29.09.20

2 рН -м етр - ан али затор  воды  р Н 2 11 811092 20378-00 С -В Ч /29-09- 
2022 /189657276  от 

29 .09 .2022

28.09 .20

ЛJ С пектроф отом етр  ато м н о ­
абсорбци он ны й  "А А -7000"

А 30664901521 19381-09 С -В Ч /15-05- 
2023 /246516301  от 

15.05.2023

14.05.20

4 Весы электрон ны е E xp lo rer Pro, ЕР
214 С

1129461796 16313-08 С -В Ч /30-06- 
2 0 2 2 /167376760  от 

30 .06 .2022

29.06.20

5 рН -м етр, Э ксп ерт 2421 34127-07 С -В Ч /01-07- 
2022 /167404767  от 

01 .07 .2022

30.06.20

6 С пектроф отом етр  П Э -5400В И ОО 44866-10 С -В Ч /2 9 -1 1- 
2022 /204464019  от 

29.1 1.2022

28 .11.20

7 Т ерм ом етр  ртутны й  стеклян н ы й  
лабораторн ы й  TJ1-5 № 2

221 299-1 1 С -В Ч /13 -10 - 
2022 /193404987  от 

13.10.2022

12.10.20

8 Весы лабораторн ы е электрон н ы е 
н еавтом ати ческого  дей стви я  В Л Т Э - 
2 ЮС

К 07-017 69452-17 С -В Ч /12-04-
2023 /239670352  от 

12.04.2023

11.04.20.

11. Условия проведения испытаний: У словия п роведени я и спы таний  со о тветств у ю т н орм ативн ы м  требованиям

12. Место осущ ествления деятельности: 214013 , Россия, С м оленская  область , г. С м ол ен ск , п ереулок  Т ульский , д  1 
л и тера  А. 2 1 4 0 18, Россия, С м оленская  область , г. С м оленск , ул. Т ен и ш евой , д .26 , л и тер а  Ж

13. Результаты испытаний

№ №
п/п

О пределяем ы е
п оказатели

Е диницы
изм ерения

Результаты
и спы таний

В еличин а
доп усти м ого

уровня

НД на методы  
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И М  А Н А Л И З
Образец поступил 05.06.2023 15:55 

Регистрационный номер пробы в журнале 6945 
испытания проведены по адресу::214018, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26, литера Ж 

дата начала испытаний 05.06.2023 16:05 дата выдачи результата 13.06.2023 09:46
1 Запах балл 2 не более 2 ГОСТ Р 57164 -2016
2 Привкус балл 2 не более 2 ГОСТ Р 57164 -2016
3 Цветность градус 19,5±3,9 не более 20 ГОСТ 31868 -2012 п.5 ms 

Б
4 М утность ( по ф ормазину ) ЕМФ 13,8±2,8 не более 2,6 ГОСТ Р 57164 -2016
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С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 05.06.2023 15:55 

Регистрационный номер пробы в журнале 6945 
испытания проведены по адресу::214018, Россия. Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26, литера Ж 

дата начала испытаний 05.06.2023 16:05 дата выдачи результата 13.06.2023 09:46
N Аммиак/аммоний-ион

(NH3/NH4+)
мг/дмЗ 2,1±0,4 не более 1,5 ГОСТ 33045 -2014 п.5 n 

А

2 -f
Полифосфаты (Р04) мг/дмЗ 0.62±0.15 не более 3,5 ГОСТ 18309 - 2014 п.5 ь 

А
3 Водородный показатель (pH) ед. pH 7.8±0,2 6 - 9 П И ДФ  14.1:2:3:4.121
4

Ч
Общая минерализация (сухой 
остаток)

мг/дмЗ 283±28 не более 1000 ГОСТ 18164-72 п.З.

5
~ f

Жесткость общая мг-экв/дмЗ 7,2± 1,1 не более 7,0 ГОСТ 31954 - 2012 п.4 
А

6
ч

Окисляемость
перманганатная

мг/дмЗ 2,64±0,26 не более 5,0 ГОСТ Р 55684 -2013 (1 
8467:1993) способ 1

7
7*

Нитриты (по N 02) мг/дмЗ 0,017±0.009 не более 3 ГОСТ 33045 - 2014 п.6 и 
К

ОС Нитраты (по N 03) мг/дмЗ 0,38±0,08 не более 45 ГОСТ 33045 - 2014 п.9 ь
д

9 Сульфаты (по S04) мг/дмЗ 15.1 ±3,0 не более 500 ГОСТ 31940-2012  п.6 N 
3

10 ^ Хлориды (по CI) мг/дмЗ 22,8±3,4 не более 350 ГОСТ 4245 - 72 п.2

I I -? Ф ториды(Г-) мг/л 0,24±0,04 не более 1,5 ГОСТ 4386 - 89 п.З

12 Алюминий мг/дмЗ менее 0,04 не более 0,2 ГОСТ 18165 - 2014 п.6 N 
Б

1 3 ^ Марганец (Мп, суммарно) мг/дмЗ 0.043±0,012 не более 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-*

14—, Железо (Fe, суммарно) мг/дмЗ 1,71 ±0,26 не более 0,3 ГОСТ 401 1 -72  и.2

1-V Медь (Си, суммарно) мг/дмЗ менее 0,01 не более 1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-

16— 1 [ и н к  (Zn. суммарно ) мг/дмЗ менее 0,004 не более 5.0 П Н ДФ  14.1:2:4.139-

■ \ 1 " Г Кальций мг/дмЗ 95,4±6,2 не нормируется РД 52.24.403-2018

1 8 , Магний (Mg, суммарно) мг/дмЗ 26,0±3,6 не более 50 П ПДФ  14.1:2:4.137-

Мнения и интерпретации: 
измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм; 

значение жесткости воды, выраженное в градусах жесткости численно равно значению, выраженному в мг-экв./дмЗ и/и;
ммоль/дмЗ

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 05.06.2023 13:10 
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дата начала испытаний 05.06.2023 13:10 дата выдачи результата 07.06.2023 16:08
1 Е. coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013. кр 

п.8.4
2 Обобщенные колиформные 

бактерии
КОЕ/1 ООсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное число КОЕ/смЗ 1 не более 50 МУК 4.2.1018-01
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